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Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Belchatowie
ul. St. Okrzei 49
97-400 Belchatow
tel. (44) 733 13 57

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji ,,WOD.-KAN.” Sp. z 0.0. w Belchatowie, ul. Sw. Faustyny
Kowalskiej 9 w odpowiedzi na pismo znak PPIS-ZNS-442/13/14 z dnia 12.03.2014 r. przesyla
uzupetnienie dokumentacji do projektu budowlanego pt. ,,Budowa zewnetrznej instalacji wody,
kanalizacji deszczowej i zewngtrznej instalacji podchlorynu”.

Zakaczniki:

1. Zalgeznik nr 1 - opis technologii renowacji $cian, sufitu i posadzki w komorze zasuw
(poziom -1) powloka poliuretanows.
2. Zalgcznik nr 2 - karta techniczna powloki poliuretanowej DNTR S00WP;
3. Zalacznik nr 3 - aktualne atesty higieniczne na zastosowane przy renowacji materialy
budowlane:
a) Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny z dnia 28.09.2011 r. — powloka
poliuretanowa DNTR 500WP;
b) Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny z dnia 22.07.2010 r. — zaprawa EuroCret
MKH;
c) Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny z dnia 28.12.2012 r. — zaprawa
naprawcza Topolit Kanalsaniermortel.
4. Zalacznik nr 4 - referencje potwierdzajace wykorzystanie powloki poliuretanowej DNTR do
renowacji obiektow stuzacych do przesyhu i magazynowania wody pitne;j.

Otrzymuja:

magr Edvoord OMSzewski
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Nasz znak: PPIS-ZNS-442/13/14

Belchatéw dn. 27.03.2014 .
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Opinia S itarna

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie dziatajac na podstawie art. 3
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
Nr 212, poz. 1263, z pézniejszymi zmianami), PO zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym
pt. ,,Budowa zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji deszczowej i zewngtrznej instalacji podchlorynu,
Ujecie wody przy ul. Olsztynskiej, Belchatow, dz. nr 49/1 oraz pracami dodatkowymi:

1. wymiana kawatkéw orurowania faczacych komorg zasuw ze zbiornikami
2. renowacja $cian, sufitéw i posadzki w komorze zasuw (poziom -1) powlokg poliuretanowa”,
postanawia uzgodni¢ w/w projekt

z zastrzezeniami:

1. Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, z
pozniejszymi zmianami) — na zastosowanie wszystkich materialéw lub wyrobéw uzywanych
do dystrybucji wody nalezy uzyska¢ oceng¢ higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Belchatowie

Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dofaczenia do niej kopii projektu, na ktérym znajduje sie klauzula

stwierdzajaca uzgodnienie przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie.

Zataczniki: 1 egz. projektu.

Otrzymuja;

1. Adresat + zwrot zalacznikéw
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